—* Centralny '

Wodaeciag
Zutawski

RAPORT Z BADAN NR 2338/2019 Z DNIA 31.12.2019r.

Klient: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
82 — 100 Nowy Dwér Gdariski —

Obiekt badan: woda do spozycia
Rodzaj prébki: jednorazowa

Centralny Wod

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
www.cwz.pomorskie.pl
tel. 55 246 02 70 i
LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW W ZABROWIE
Zabrowo 43, 82-220 Stare Pole
tel/fax 55 271 35 40

ociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim

Miejsce pobrania probki: Zgbrowo — SUW - woda podawana do sieci — kran w laboratorium.

Cel badania: zgodnos¢ w obszarze regulowanym prawnie

Prébki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekdw w Zabrowie (MK)
Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (prébki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A {prébki wody do badan mikrobiologicznych)

Protokdt: pobierania nr: 660/2019
Zlecenie nr: -
Data pobrania prébki: 23.12,2019r.

Data przyjecia probki do badan: 23.12.2019r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjedia probki, zakonczono dnia: 26.12.2019r.

Stan probki: brak uwag

Numer prébki fizyko-chemicznej: 1751/CH/2019
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PoLskie CENTRUM
AKREDYTAC

w Nowym Dworze Gdarniskim, ul. Warszawska 28 A,
Zaktad Produkcji Wody w Zabrowie.

1.Badania fizyko-chemi ; [ §¢
i bl i Metoda oznaczenia Wynik Nlepewnoscl wp2
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostia rozszerzona
Stezenie amoniaku PB/Ch-10 wyd. 1 zdnia
L. 1 mg/l  130.10.2017r. Nz podstawie testu 0,43 + 0,05 A 0,50
(jon amonowy) firmy Merck nn.msz.msm*e ! ' :
2. |Stezenie azotanow mg/l |PN-82/C-04576.08 6 +1 A 50
3. |Stezenie azotyndw mg/l |PN-EN 26777:1999 0,022 0,004 | A 0,50
AKCEpROwaRY prIez
PB/Ch-07 wyd.1 z dnia konsumentdw | bez
. mg/l Pt o -
4. |Barwa 91 Pt 154.02.2012r. 15 2 K | e
konsumenta - do 15 mg P
o PB/Ch-1 wyd. 4 zdnia
5. |SteZzenie manganu Hg/l  |27.02.2012r. na pedstavie testy 46 x7 A 50
xuwetowego Hach Lange nr 8145
Akoeptowainy przez
6. |Metnos¢ NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016 0,27 £ 0,03 A | ot s
po2adans wartosd w wodzie
po uzdatnieniu - 40 1,0 NTU
7. pH3 PN-EN ISO 10523:2012 7,4 £0,1 A 6,5-9,5
8 Przewodnosc S/cm |PN-EN 27888:1999 751
. . us/c 2 2 +23 A 2
elektrvezna wiasciwa’ i
PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia [r—r—
9. |Smak e e akceptowalny - ma| i
- I
10.{Twardo$C ogoina g;?fog PN-1SO 6059:1999 287 26 a| 60-500
PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia Aiceptwain
11.|Zapach e akceptowalny 5 NA| el
Stezenie zelaza
12 oqeélnego ug/l  |PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1 104 +18 A 200
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Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0

w Nowym Dworze Gdariskim

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

w Zabrowie

RAPORT Z BADAN NR 2338/2019 Z DNIA 31.12.2019r.

Numer probki mikrobiologicznej: 2100/B/ 2019

temp. 22 + 2°C

2. Badania mikrobiologiczne i . Niepewnos¢ p2

Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka Metoda Gz Wynik: rozszerzonat L
Obecnosd i liczba bakterii | PN-EN 150 9308-1:2014-12 . B g

53 Vi H100mIY 0 1:2017-04 0

o Obecnosc i liczba _— PN-EN IS0 9308-1:2014-12 0 . 5 0

* |Escherichia coli +A1:2017-04

3 Obte ngi', . itk/100ml |PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - A 0

enterokokow
Baz nieprawidiowych zmian.

Ogdina liczba e et

4, mikroorganizmow w ft/imi |PN-EN 1SO 6222:2004 nie wykryto - A | sreirocisa: 1002 tmiwe

wodzle wprovadzanej 60 sied,
200 /1 mi w keanie
kopsamenta

! Niepewnodc rozszerzang wynikéw podaje

k=2 dla poziomu ufnosci P=95%, w przypa

z prébka w Laboratorium.

2 WP — Wartoé¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 25,0°C
4 temperatura pomiaru 25,0°C

NA - metoda nieakredytowana
A — metoda akredytowana

Uwagi:

nall ot vl

sie z uwzglednieniem etapu pobierania pro
dku gdy prébka byta pobrana przez ZI

NR — metoda niereferencyjna

N — metoda, dla kidrej nie okreslono charakterystyki
R — metoda referencyjna zgodnie z
Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badan odnosza sie wylacznie de badanej probki.
Raport z badan bez zgody Kierownik
Klient ma prawo do sktadania skargi w
Laboratorium posiada decyzje nr SE.N
system jakosci dla metod wymienionyc

5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 25.12.2019r.

Rozdzielnik:
Zleceniodawca
PPIS Malbork
afa

F-7/PS-9 Raport z badan Nr
Edvcia 9

Autoryzowat:

Koniec Raportu z badar

a Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej,
ciagu 14 dni od otrzymania Raportu z badan.
$.30.4421.437.1.2018.35 z dnia 10.01.2019r. wydang przez PPIS M
h w niniejszym Raporcie z badan.

KiEﬁQWNIK LLBDRATOREUM

mgr inz, Marta

jak tylko w catosci.

/

lizikowska

bek przy zastosowaniu wspdtczynnika rozszerzenia
aceniodawce niepewnosc obejmuje tylko postepowanie

albork zatwierdzajacg
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