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Klient: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim, ul. Warszawska 28 A,

82 - 100 Nowy Dwér Gdanski — Zaktad Produkcji Wody w Zabrowie.
Obiekt badan: woda do spozycia

Rodzaj prébki: jednorazowa

Miejsce pobrania prébki: SUW Zabrowo — woda podawana do sieci — kran w zmywalni laboratorium.

Cel badania: zgodnos¢ w obszarze regulowanym prawnie

Pribki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MKj)
Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (probki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A (probki wody do badan mikrobiclogicznych)

Protokdt: pobierania nr: 142/2020

Zlecenie nr: -
Data pobrania prébki: 23.03.2020r.
Data przyjecia probki do badan: 23.03.2020r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjecia prébki, zakonczono dnia: 26.03.2020r.

Stan probki: brak uwag
Numer prébki fizyko-chemicznej: 328/CH/2020

1.Badania fizyko-chemiczne i & Parametr
=2 Metoda oznaczenia Wynik Nlepewnosc1 WP2 zgodny/
Lp.|Nazwa oznaczenia Jednostka g niezgodny
Stezenie amoniaku PrARI0 W 1 Sl
96 b ma/l  |30.10.2017r. na podstawie testy 17 + 0,02 A 0,50 zgodn
(jon amonowy) firmy Merck nr 1,147a52.mmw'e 0’ . godny
2. |SteZenie azotandw ma/l |PN-82/C-04576.08 6 +1 A 50 zgodny
3. |Stezenie azotyndw mg/l [PN-EN 26777:1999 0,017 £0,003 | A 0,50 zgodny
Rlceptowainy
% s e P17 wyd 12 v st e
. |Barwa 9/ Pt 154.02.2012r. 14 = A | e | Zo00W
koasumenta - do 15 mg Py
o PB/Ch-01 wyd.4 z dnia
5. |Stezenie manganu g/l |27.02.2012r.  na podstawie testu 38 6 A 50 zgodny
kuwetowego Hach Lange nr 8149
Fop wmm?’::
6. |Metnosc NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016 0,33 £ 0,04 A | riemewdoh zmen zgodny
pozadana wartas w wodze:
PO uztiatnieniu - do 1,0 NTU
7. |pH? PN-EN IS0 10523:2012 7,8 £0,1 A 6,59,5 zgodny
Przewodnosc
8. , . 4 | Sfcm [PN-EN 27888:1999 771 +723 A 2500 zgodny
elektryczna whasciwa
PE/Ch-06 wyd. RS,
9. |Smak 1: ;1;120 akceptowalny| - NA | rommentn b zgodny
1 1ir coxik
.z - 1
Twardos¢ ogdlna s, [Piso soso:1909 285 £26 | a| 60-500 | zgodny
PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia B AcegtonEiny
10.|Zapach 16,13 307 akceptowalny NA| e | zgodny
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 Kt
115 % /i : Pk . "
ogdlneqo Sl <10 200 zgodny
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Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0
w Nowym Dworze Gdanskim
Laboratorium Badania Wody i $ciekéw

w Zabrowie
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Numer prébki mikrobiologicznej: 442/B/2020

2. Badania mikrobiologiczne i . Parametr

ol ) o Metoda oznaczenia Wynik: :\gf;eer ;Jrf; Wp2 zgodny/

p.|Nazwa oznaczenia niezgodny
Obecnosc i liczba PN-EN IS0 9308-1:2014-12

1. - ; Jtk/200mi . R 0 E A 0 zgodn
bakterii grupy coli +A1:2017-04 oy
Obecnos¢ i liczba PN-EN ISO 9308-1:2014-12

2. T . ft/100mi ] R 0 = A 0 zgodny
Escherichia coli +A1:2017-04

3 Obtecnis;:([ liczba jtk/100mi |PN-EN IS0 7899-2:2004 R 0 - A 0 zgodny
enterokokow
Ogdlna liczba kil i*%w%ﬁ

4, |mikroorganizmow w sgiml |PN-EN IS0 6222:2004 R 8 (4:18) A wfi‘f; zgodny

sied, 200 w

temp. 22 + 20C it

! Niepewno$¢ rozszerzong wynikéw podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania prébek przy zastosowaniu wspdiczynnika rozszerzenia

k=2 dla poziomu ufnosci P=95%, w przypadku gdy prébka byta pobrana przez Zleceniodawce niepewnos¢ obejmuje tylko postepowanie

z probka w Laboratorium.

2 WP — Wartoé¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 25,0°C

4 temperatura pomiaru 25,0°C

MNA - metoda nieakredytowana NR - metoda niereferencyjna
A - metoda akredytowana N — metoda, dia ktorej nie okreslono charakterystyki
R — metoda referencyjna zgodnie z
Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Uwagi:

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanej prébki.

Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do sktadania skargi w ciagu 14 dni od otrzymania Raportu z badan.

Laboratorium posiada decyzje nr SE.NS.80.4462.28.3.2019.EK z dnia 15.01.2020r. wydang przez PPIS Malbork zatwierdzajaca
system jakoéci dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badan.

Oznaczenie Smak wykonano dnia 25.03.2020r.

Stwierdzenie zgodnodci wynikéw z wymaganiami jest oparta na zasadzie ,prostej akceptacii 4. podzielonego ryzyka”. Klient,
zgadza sie zaakceptowaé jako spetniajgcy wymagania wynik, ktdrego wartosci mieszcza sie w przedziale tolerandji, ryzyko
btednej akceptacii wynosi do 50% w przypadku wynikéw zblizonych do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie to
zasadne. Klient, zaadza sie zaakceptowaé jako niespetniajacy wymagania wynik, ktérego wartosci nie mieszczg sig w przedziale
tolerancii, ryzyko btednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wynikdw zblizonych do granicy tolerancji i jest rozpatrywane
tam gdzie to zasadne.
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