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Potskie CENTRUM
AKREDYTACJI

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdariskim
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwdr Gdanski
www.cwz.pomorskie.pl
tel. 55 246 02 7’0 .
LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW W ZABROWIE
Zabrowo 43, 82-220 Stare Pole
tel/fax 55 271 35 40

+ Centralny "
RefRFe® Wodociag
Zutawski

RAPORT Z BADAN NR 1028/2020 Z DNIA 25.09.2020r.

Klient: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim, ul. Warszawska 28 A,
82 — 100 Nowy Dwér Gdariski — Zaktad Produkcji Wody w Zabrowie.

Obiekt badan: woda do spozycia

Rodzaj probki: jednorazowa

Miejsce pobrania probki: SUW Zabrowo — woda podawana do sieci — kran metalowy w zmywalni fizyko-

chemicznej laboratorium.

Cel badania: zgodno$¢ w obszarze regulowanym prawnie

Prébki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MKj)

Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (probki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A (prébki wody do badar mikrobiologicznych)

Protokdt: pobierania nr: 392/2020

Zlecenie / Umowa nr: - Umowa nr CWZ/LAB/26/2020/M.K. z dn. 08.07.2020r.

Data pobrania prébki: 21.09.2020r.

Data przyjecia probki do badan: 21.09.2020r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjecia probki, zakoriczono dnia: 24.09.2020r.

Stan probki: brak uwag

Numer probki fizyko-chemicznej: 766/CH/2020

Edycja 9

: : Parametr
1.Badania fizyko-chemiczne . Ni %
<. Metoda oznaczenia Wynik réfsf)zzv:zn::; i wp2 zgodny /
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka niezgodny
s : : PB/Ch-10 wyd. 1 zdnia
1. Stezeme amoniaku mg/l |30.10.2017r. Na podstawie testu | R <0,10 - A 0,50 zgodny
(jon amonowy) firmy Merck nr 1.14752.0001
2. |Stezenie azotanow mg/l |PN-82/C-04576.08° R 6 0,3 A 50 zgodny
3. |Stezenie azotyndw mg/l |PN-EN 26777:1999 R <0,008 - A 0,50 zgodny
Akceptowalny przez
PB/Ch-07 wyd.1 z dnia 5 15 2 . NWM&;:;_ 5
4. |Barwa Mg/l Pt 154.02.2012r. it MRl
konsumenta - do 15 mg Pt/!
PB/Ch-1 wyd. 4 zdnia
£y 27.02.2012r. na podst.
5. |Stezenie manganu MO/l |iestu kuwetowego Hach R 33 +9 A 50 zgodny
Lange nr 8149
Akceptowainy przez
v Gw | bez
6. |Metnoéé NTU [PN-EN SO 7027-1:2016 | R 0,12 £002 | A | semmmeme | zgodny
po uzdatnieniu - do 1,0 NTU
7. pH3 PN-EN 1SO 10523:2012 R 7,4 x0,7 A 6,5-9,5 zgodny
8. Przewodno$¢ | usiem |pn-en 27881999 R 780 +8 A 2500 zgodny
elektryczna wiasciwa
PB/Ch-06 wyd. 1 z dni - Akceptowainy preez
9. |Smak P d-tzdna | n | akceptowalny NA| Sommemi= | zgodny
10.[Twardoé¢ ogdina C‘;g/o‘3 PN-ISO 6059:1999 R 285 +9 a| 60-500 zgodny
PB/Ch-06 wyd. 1 z dni . sceprouainy pracz
11.|Zapach e priied e akceptowalny NA| Sewmmie | zgodny
Stezenie zelaza PN-ISO
12. 0gblnego Mo/l 16332:2001+Ap1:2016-06 29 =2 » 200 zgodny
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Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
w Nowym Dworze Gdariskim
Laboratorium Badania Wody i Scieké
w Zgbrowie

RAPORT Z BADAN NR 1028/2020 Z DNIA 25.09.2020r.

Numer probki mikrobiologicznej: 1023/B/2020

2. Badania mikrobiologiczne Kot Parametr
i i . 2
Lp.|Nazwa oznaczenia Jednostka e Wynik: rozszerzonal e zpodny /
3 niezgodny
. = i PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
1. |Liczba bakterii grupy coli | it/100mi} 5, 5015 04 R 0 0 zgodny
. e s PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 .
2. |Liczba Escherichia coli jt/100mi| 4 9017-04 R 0 0 zgodny
3. |Liczba enterokokow jtk/100mi |PN-EN 1SO 7899-2:2004 R 0 g 0 zgodny
Ogdlina liczba PP :;;‘WWL::‘;Z‘I&
4, |mikroorganizméw w temp. | itk/imi |PN-EN ISO 6222:2004 R 22 o ( 13';8) R i zgodny
22 +:20C ' 2oyt mwkarie
konsumenta

T Niepewnos¢ rozszerzona wynikéw podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania prébek przy zastosowaniu wspotczynnika rozszerzenia k=2
dla poziomu ufnoéci P~95%, w przypadku gdy prébka byta pobrana przez Zleceniodawce niepewnos$¢ obejmuje tylko postgpowanie

z probka w Laboratorium.

2 WP - Warto$¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
3 temperatura pomiaru 25,0°C
4 temperatura pomiaru 25,0°C
5 norma wycofana bez zastapienia

NA - metoda nieakredytowana
A - metoda akredytowana

N — metoda, dla ktdrej nie okreslono charakterystyki, dla wody do spozycia zgodnie

z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)
R — metoda referencyjna zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r.

(Dz.U. 2017, poz. 2294)

S — metoda spetniajgca wymagania Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r.
(Dz.U. 2017, poz. 2294)

Laboratorium posiada decyzje nr SE.NS.80.4462.28.3.2019.EK z dnia 15.01.2020r. wydang przez PPIS Malbork zatwierdzajgca system

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami jest oparta na zasadzie ,prostej akceptacii . podzielonego ryzyka” wedtug

wytycznych ILAC-G8:09/2019. Oznacza to, ze dla wynikéw zblizonych do wartosci parametrycznej ryzyko btednej akceptacii lub

Uwagi:
1. Wyniki badan odnosza sie wytgcznie do badanej prébki.
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo do skitadania skargi w ciagu 14 dni od otrzymania Raportu z badan.
4.
jakosci dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badan.
5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 23.09.2020r.
6.
btednego odrzucenia wynosi do 50%.
Rozdzielnik:
Zleceniodawca
PPIS Malbork
a/a
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