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RAPORT Z BADAN NR 1548/2021 Z DNIA 24.09.2021r.
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Klient: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdaiiskim, ul. Warszawska 28 A,
82 — 100 Nowy Dwér Gdanski — Zaktad Produkcji Wody w Zabrowie.

Obiekt badan: woda do spozycia

Rodzaj prébki: jednorazowa

Miejsce pobrania prébki: SUW Zabrowo — woda podawana do sieci — kran metalowy w zmywalni fizyko-

chemicznej laboratorium.

Cel badania: zgodnos¢ w obszarze regulowanym prawnie

Prébki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MK)
Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (prébki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN 1SO 19458:2007 A (prébki wody do badart mikrobiologicznych)
Protokdt: pobierania nr: 726/2021

Zlecenie / Umowa nr: - Zlecenie wewnetrzne nr 1/2021 z dnia 08.02.2021r.

Data pobrania prébki: 20.09.2021r.
Data przyjecia prébki do badan: 20.09.2021r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjecia probki, zakorczono dnia: 23.09.2021r.

Stan probki: brak uwag
Numer probki fizyko-chemicznej: 827 /CH/2021

1.Badania fizyko-chemiczne . i &é
= Metoda oznaczenia Wynik ::Ezzv:zno?\saci wp2
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka
TR : PB/Ch-10 wyd. 2 zdnia
1. Stezenle aania mg/l  {30.04.2021r. Na podstawie testu <0,10 - A 0,50
7
(jon amonowy) firmy Merck nr 1.14752.0001
2. |Stezenie azotandw mag/l |PN-82/C-04576.08° 6 £0,3 A 50
3. |Stezenie azotyndw mg/l |PN-EN 26777:1999 <0,008 . i 0,50
PB/Ch-07 wyd.2 z dni s e
-07 wyd.2 z dnia toeny
4. |Barwa Mg/l Pt 130.04.2021r. 15 =5 A | oot wiewie
konsumenta - do 15 mg Pl
PB/Ch-1 wyd. 5 zdnia
.. 30.04.2021r. na podst.
5. |Stezenie manganu MM |oct kuwetowego Hach 20 x5 A 50
Lange nr 8149
Ah:qmdnyg::
6. |Metnosc NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016 0,09 £0,02 A | sommemaae
PO uzdatnieniu - do 1,0 NTU
7. |pH® PN-EN ISO 10523:2012 7.3 £0,1 A 6,5-9,5
8. P;'Z:tWOanSC (g, o | IS [PORERIZZER5 1533 771 8 A 2500
elektryczna wiasciwa
PB/Ch-06 wyd. 2 z dnia = Aoeptowainy preez
9. |Smak 30.04.2021r. akceptowalny NA | hosiatie:
5. i |
18.{Twardoé¢ ogélna o, [priso eoss:1099 283 8 a| 60-500
PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia - Ascaphovediny prast
10.|zapach e akceptowalny NA| el
Stezenie zelaza PN-ISO
11 oadineqo Mo/l 16332:2001+Ap1:2016-06 10 i A 2
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Centralny Wodociag Zutawski Sp. z o.0.

w Nowym Dworze Gdarnskim

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

w Zgbrowie

RAPORT Z BADAN NR 1548/2021 Z DNIA 24.09.2021r.

Numer probki mikrobiologicznej: 1522/8/2021

2. Badania mikrobiologiczne . ] P
Metoda oznaczenia Wynik: " Wp2
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka rozszerzona
PN-EN 15O 9308-1:2014-12
1. |Liczba bakterii grupy coli jti/100mi |PN-EN SO 9308-1:2014-12 R 0 = A 0
/A1:2017-04
PN-EN 150 9308-1:2014-12
2. |Liczba Escherichia coli jtk/100ml |PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 | R 0 - A 0
/A1:2017-04
3. |Liczba enterokokdw jti/100ml |PN-EN ISO 7899-2:2004 R 0 : A 0
7 . Bez nieprawidiowych zmian.
Ogdlna liczba — 28 s, 2oy ogiratane
. . s T2 u ikroorganizméw rée
4. |mikroorganizmow w temp. | itv/imi [PN-EN ISO 6222:2004 R 12 (8:19) A | oo o niw
22 £20C ' ot

! Niepewnos¢ rozszerzong wynikéw fizyko - chemicznych podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania probek przy zastosowaniu
wspotczynnika rozszerzenia k=2 dia poziomu ufnosc P~95%, w przypadku gdy probka byta pobrana przez Zleceniodawce niepewnosc
obejmuje tylko postepowanie z probka w Laboratorium.

Niepewno$¢ rozszerzona wynikéw mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 metoda tgczenia
sktadowych i opiera sie na niepewnosci standardowej ztozonej, pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k = 2, zapewniajgc poziom
ufnosci okoto 95%.

2 WP - Warto$¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 25,0°C

* temperatura pomiaru 25,0°C

5 norma wycofana bez zastapienia

NA - metoda nieakredytowana
A — metoda akredytowana N — metoda, dia ktdrej nie okreslono charakterystyki, dia wody do spozycia w Rozp. Ministra
Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)
R — metoda referencyjna zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r.
(Dz.U. 2017, poz. 2294)
S - metoda spetniajgca wymagania Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r.
(Dz.U. 2017, poz. 2294)

Uwagi:
1. Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanej probki.
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo do skfadania skargi na zawarto$¢ Raportu z badan.
4. Laboratorium posiada decyzje nr SE.NS.80.4462.23.3.2021.EK z dnia 18.08.2021r. oraz nr SE.NS.80.4462.24.3.2021.EK z dnia

15.09.2021r wydane przez PPIS Malbork zatwierdzajace system jakosci dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badan.
5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 22.09.2021r.

Rozdzieinik:
Zleceniodawca
PPIS Malbork
a/a

SPECJALJ ""5\

Autoryzowat: ds. TE %/t(‘/ ZNYCH
/ <
Madgori@la waliszewshs
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